
*CDSU-1-0241 Westinghouse
600 A CDP
120/208 Volts

DISJ. 3 PH, 4 FILS N/A Vachon DISJ.
PC ÉCL. HP MODEL / KA DESCRIPTION CAL CIRC CIRC CAL DESCRIPTION MODEL / KA HP ÉCL. PC

0 0 0 TOTAL 0 0 0
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VCH-CDSU-1-0241 Westinghouse
600 A CDP
120/208 Volts

DISJ. 3 PH, 4 FILS N/A Vachon DISJ.
PC ÉCL. HP MODEL / KA DESCRIPTION CAL CIRC CIRC CAL DESCRIPTION MODEL / KA HP ÉCL. PC

0 0 0 TOTAL 0 0 0

Classe

WATTS WATTS

LIBRE 30 43 44 30 Incubateur #3

LIBRE 30 45 46 30 "       "

Chambre #5 50 47 48 40 Incubateur #1

"       " 50 49 50 40 "       "

"       " 50 51 52 40 "       "

Chambre #4 50 53 54 50 Chambre #6
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"       " 50 57 58 50 "       "

LIBRE 70 59 60 90 Grande chambre
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LIBRE 70 63 64 90 "       "
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